
質疑応答回答書

名称：

No. 図面番号 質疑事項 回答

1

仕様書P9
第5章　公
共下水道耐
震化実施設
計

特殊マンホールについて、深さや寸法
（内寸）など詳細寸法は昨年診断時な
どにおいて計測されておりますでしょ
うか。ない場合、別途寸法調査が必要
と考えられますが、協議のうえで変更
をお考えいただけますでしょうか。

過年度実施した診断業務において計測して
います。

2 〃
設計に用いるための土質情報（土質条
件）はございますでしょうか。

診断時に使用した土質資料を、契約後に提
供します。

3

仕様書P10
5.4　工事
における特
記事項

推進20ｍについて、既設どうしの接続
である場合、それぞれの既設諸元がご
ざいますでしょうか。

発進側は新設で、到達側が既設管きょ
（HP1100）となっています。

4 〃
工事発注年月はいつごろを想定されて
おりますでしょうか。

令和9年度の発注を想定しています。

令和８年度公共下水道マンホール耐震化実施設計業務委託その１０


